防火隔离带

岩棉板专用防火隔离带应与外墙外保温系统配套供应。

岩棉板专用防火隔离带外墙外保温系统应与基层墙体可靠连接，应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓，应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏，应具有防水渗透性能。

岩棉板专用防火隔离带外墙外保温系统应具有防止火灾蔓延的能力，并以外墙外保温系统防火性能试验结果作为判定防火隔离带是否有效的基本依据。

岩棉板专用防火隔离带外墙外保温系统工程施工技术方案中应包括防火隔离带施工工艺，施工前应采用与施工技术方案相同的材料和工艺制作防火隔离带样板件。

岩棉板专用防火隔离带应具备一定保温隔热性能，防火隔离带热阻不得小于外墙外保温系统热阻的40%。

外墙外保温系统保温材料芯材燃烧性能等级应不低于B2级，氧指数应不小于26%；防火隔离带保温材料芯材燃烧性能等级应为A级。

岩棉板专用防火隔离带宜采用工厂预制的制品现场安装。

在正确使用和正常维护的条件下，防火隔离带应满足外墙外保温系统使用年限要求。
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